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Zalacznik nr 1
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych zimnej i cieptej wody w ilosci:

Zadanie 1. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Goclowskiego 7A, 07-410 Ostroleka, (wodomierze znajduja sie w lokalach
mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 20 szt.

- wodomierze cieptej wody : 20 szt.

Zadanie 2. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Madalinskiego 27, 07-410 Ostroleka (wodomierze znajdujg sie w
lokalach mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 82 szt.

Zadanie 3. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Bohateréw Warszawy 31, 31A, 33 » 07-410 Ostroleka, (wodomierze
znajdujg si¢ w szachtach instalacyjnych na klatkach).

- wodomierze zimnej wody : 162 szt.

Zadanie 4. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Partyzantéw 2 , 07-410 Ostroleka, (wodomierze znajduja sie w lokalach
mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 32 szt,

- wodomierze cieplej wody : 30 szt.

Zadanie 5. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Hallera 1, 07-410 Ostroleka, (wodomierze znajdujg si¢ w lokalach
mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 121 szt.

- wodomierze cieptej wody : 121 szt.

Zadanie 6. Wspélnota Mieszkaniowa ul. 11 listopada 17, 07-410 Ostroleka, (wodomierze znajduja si¢ w lokalach
mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 70 szt.

- wodomierze cieptej wody : 70 szt.

Zadanie 7. Wspélnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 4A , 07-410 Ostrol¢ka, (wodomierze znajduja si¢ w lokalach
mieszkalnych).

- wodomierze zimnej wody : 30 szt.

- wodomierze cieplej wody : 30 szt.

2. Rodzaj nowych wodomierzy:
Klasa metrologiczna lub dynamika (R) na zimna i ciepta wodg o wspdlezynniku R>100 przy montazu w pozycji
poziomej, przy montazu w pozycji pionowej klasa R > 50,

3. Zakres zamdéwienia
1) Demontaz i utylizacja istniejgcych wodomierzy mieszkaniowych zimnej i cieptej wody.
2) Dostawa i montaz fabrycznie nowych, posiadajgcych legalizacje pierwotng wodomierzy od roku 2025.
3) Oplombowanie zainstalowanych nowych wodomierzy mieszkaniowych.
4) Sporzadzenie protokotu wymiany.
5) Wykonawca ma dokona¢ odezytu kontrolnego wodomierzy (aktywacji).



4. Charakterystyka i wymagania dotyczace wodomierzy:
- wodomierze przystosowane do programu Hydrolink do samodzielnego odczytu i administrowania wskazaniami
licznikéw zuzycia wody BMETERS;
- wodomierze jednostrumieniowe, suchobiezne o srednicy DN135;
- ceche legalizacyjng od roku 2025,
- odporne na dziatanie pola magnetycznego,
- montaz w pozycji poziomej i pionowej;
- musza byé dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujgce oraz posiadaé znak B lub CE;
- muszg posiada¢ atest higieniczny PZH;
- zgodny z dyrektywa MID;

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore zostang stwierdzone protokolarnie, zostanie
ustalone wynagrodzenie dodatkowe.

6. W przypadku koniecznosci wymiany zaworu odcinajacego doplyw wody do lokalu, wykonawea jest zobowigzany
poinformowaé OTBS oraz dokonaé wymiany za kwote podang w ofercie.

Uwaga:

1) Zamawiajgcy zwraca uwage, iz w niektorych lokalach mieszkalnych moze by¢ utrudniony dostep do wodomierzy. W
przypadku takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z wiascicielem badZ najemcg mieszkania sposob
udostepnienia miejsca wymiany wodomierzy. Wspdlnota nie ponosi kosztéw udostgpnienia miejsca wymiany i
ewentualnych napraw zabudowy instalacji wodociagowej.



